A FLOWAIR

intelligent qir flow

ELIS A | W-100 | W-150 | W-200 | E-100 | E-150 | E-200 |
N-100 | N-150 | N-200

EN AIR CURTAIN
TECHNICAL DOCUMENTATION OPERATION MANUAL
PL KURTYNA POWIETRZNA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
LUCHTGORDIJN
NL TECHNISCHE DOCUMENTATIE GEBRUIKSAANWIJZING
TEXHUWYECKASA OOKYMEHTALUA
RU

PYKOBOOCTBO IMOJIb3OBATENA



TABLE OF CONTENTS

SPIS TRESCI

1. GENERAL INFORMATION .....ccciiiiiiiiiiiiii i
2. TECHNICAL DATA ..ot
2.1. CONSTRUCTION ...ttt
2.2. DIMENSIONS .......oooiiiiiiiiiii i
2.3. ACOUSTIC PRESSURE LEVEL/ ACOUSTIC POWER LEVEL .
2.4, AIRVOLUME..........cooiiiiiiii i
3L INSTALLATION ..ottt
3.1. RECOMMENDATION OF MONTAGE DISTANCES....

3.2. MOUNTING USING RODS UNDER THE CEILING ....

3.3. MOUNTING AT THE WALLS USING BRACKETS...

1. INFORMACUE OGOLNE ......cocviiiiiiiiieieiieiceeie e 3
2. DANE TECHNICZNE...

3.1 ZALECANE ODLEGLOSCI MONTAZU
3.2. MONTAZ POD STROPEM ZA POMOCA SZPILEK ..........cccoceueururirinnes 8

3.4.BRACKETS ...covvrveirininienns 3.3. MONTAZ DO PRZEGROD PIONOWYCH ZA POMOCA
3.5. STAGES OF INSTALLATION.. WSPORNIKOW ...t ee e et s e et et s s e e et es s eee e es e s s s et eseneaseesas
4. CONTROL SYSTEM............... 3.4. ELEMENTY ZESTAWU WSPORNIKOW
4.1. CONNECTING GUIDE.................. 3.5. ETAPY POSTEPOWANIA .......ocooviviieeeeieeeeeeeeeeeneses s s
4.2. CONTROL SYSTEM ELEMENTS. . 4, STEROWANIE ...voove oo et es s e s e s et e s s et e en s seeeas
4.3. DRV ELIS CONTROL SYSTEM .....cocovevevrieeerereenn ..13 | 4.1. PODLACZENIE STEROWANIA ORAZ ZASILANIA .11
4.3.1. REGULATION TS-ELIS A-W/N WIRING DIAGRAMS .. .14 | 4.2, ELEMENTY STEROWANIA.......cocecvvrvrirrernrnrnns .12
4.3.2. REGULATION TS-ELIS A-E WIRING DIAGRAMS ............ .. 15| 4.3. UKEAD STEROWANIA DRV ELIS .....coovovvieieeeeeceeeeeeean .13
4.3.3. REGULATION T-box - ELIS A-W/N WIRING DIAGRAMS.. ..16 | 4.3.1. REGULACJA TS-SCHEMATY PODLACZENIA ELIS A-WIN..............14
4.3.4. REGULATION T-box - ELIS A-E WIRING DIAGRAMS.......... .17 | 4.3.2. REGULACJA TS-SCHEMATY PODLACZENIA ELIS A-E.................. 15
4.3.5. CONTROL SYSTEM — MASTER-SLAVE COMMUNICATION ....... 18 | 4.3.3. REGULACJA T-box - SCHEMATY PODLACZENIA ELIS A-WIN.......16
4.3.6. CONTROL SYSTEM- DRV CHAINING . 4.3.4. REGULACJA T-box - SCHEMATY PODLACZENIAELISAE........... 17
4.3.7. CONTROL SYSTEM — BMS CONNECTION ......cccvvrirrrrinininerennens 4.3.5. STEROWANIE — L ACZENIE MASTER-SLAVES..... ...18
4.3.8. CONTROL SYSTEM — SETTING BMS ADDRESS..........ccccceuevee. 4.3.6. STEROWANIE — STEROWANIE — £t ACZENIE DRV .. ...19
5. DOOR CONTACT INSTALLATION ....coouivriirirnerinincereeneaineenes 4.3.7. STEROWANIE — PODLACZENIE BMS................... ...19
6. GUIDELINES FOR CONNECTION WITH POWER SUPPLY... . 4.3.8. STEROWANIE- USTAWIENIE ADRESU ....20
7. GUIDELINES FOR CONNECTION WITH PIPELINE........c.ccccovevinanan. 5. MONTAZ CZUJNIKA DRZWIOWEGO.......... ....20
8. OPERATION ......ovvieveteteteeeeeee et ee e ee sttt 6. PODLACZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ . .21
9. FILTERS REPLACEMENT ............... 7. PODLACZENIE INSTALACJI WODNEJ.............. 221
10. CLEANING AND CONSERVATION . 8. EKPLOATACIA......coeveeiieeeeerereeenn .22
11 SERVICE ...ttt ettt ettt n s e s enea s 9. WYMIANA FILLTROW ..ottt e 22
10. CZYSZCZENIE | KONSERWACUA. ......oveceeeeieeeeeeeeeeeeeee e, 24
11. SERWIS I GWARANCUIA ......oovieiieieieeecceeeeeeeee e 25
INHOUDSOPGAVE COOEPXAHUE
1. ALGEMENE INFORMATIE .......oiuiveteseeeceeieteseeeeese e eeeeee e en e enenes 1. OBLUAA UHOOPMALINE ...
2. TECHNISCHE GEGEVENS 2. TEXHWYECKUE NAPAMETPGI
2.1. CONSTRUCTIE............. 2.1. KOHCTPYKLMA....................
2.2. AFMETINGEN ....coviiieiiiieies et 2.2. OCHOBHDBIE PASMEPDL.........cooocvoveveeeieieeeeeeceeeeeeeeeeee e
2.3. AKOESTISCH DRUKNIVEAU/ AKOESTISCH VERMOGEN 2.3. YPOBEHb AKYCTUYECKOI O AABINEHUA/ YPOBEHb 3BYKOBOW
2.4. LUCHTHOEVEELHEID .....c.coooiuiieieieeceeeeteeeeee e MOLIHOCTM.....coceeteseecee ettt
BUINSTALLATIE oo 2.4. MPOU3BOONTENBHOCTD...
3.1. AANBEVELING VOOR MONTAGE-AFSTANDEN B MOHTANK .ottt
3.2. MONTAGE MET DRAADSTANGEN ONDER HET PLAFOND............ 8| 3.1. PEKOMEHOYEMbIE PACTOAHUA YCTAHOBKU ......cocvvevvrvr. 7
3.3. MONTAGE OP DE WAND MET BEUGELS...........cccceceveveuennnn. .8 | 3.2. MOHTAX C MOMOLLbO LUMWMEK NOA MEPEKPLITUEM.................. 8
3.4. BEUGELS.......c.cooveveeeeeeeeeeeeen e ...9] 33  MOHTAX C TOMOWBK MOHTAXHbIX KOHCOMNEW
3.5. FASES VAN DE INSTALLATIE.. .11 | HA BEPTUKANBHBIX MEPEFOPOOKAX .......cocveveveveererereeerenen. 8
4. REGELSYSTEEM............ ..10 | 3.4. COCTABHbIE SNMEMEHTbI HABOPA MOHTAXHbIX KOHCOJEMN.......9
4.1. AANSLUITINSTRUCTIE ............ 11| 3.5. MOPAOOK OENCTBUM........oeoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 10
4.2. REGELSYSTEEMELEMENTEN. 12| 4 ABTOMATUIKA ..o a1l
4.3. DRV ELiS REGELSYSTEEM .....c.cocvovovivevreveveeeeeeeeeeeneeees ..13 | 4.1. NOAKNIOYEHWE ABTOMATUKW 1 QNIEKTPOMUTAHUA . 11
4.3.1. REGELING TS-ELiS A-W/N ELEKTRISCHE SCHEMA'S .. .. 14| 4.2. ONEMEHTbI ABTOMATUKW ......ovoieieiereececeeeeceeeen .12
4.3.2. REGELING TS-ELiS A-E ELEKTRISCHE SCHEMA'S.......... ..15 | 4.3. CUCTEMA YMPABINEHMA DRV ELIS .......ccceeveveererierereenn .13
4.3.3. REGELING T-box - ELIS A-W/N ELEKTRISCHE SCHEMA'S........ 16 | 4.3.1. YMIPABINEHUE TS — CXEMb| NOAKMKOYEHWA ELIS A-WIN............14
4.3.4. REGELING T-box - ELIS A-E ELEKTRISCHE SCHEMA'S ............ 17 | 4.3.2. YMIPABNEHME TS — CXEMbI MOAKMIOYEHUA ELIS A-E ............... 15
4.3.5. REGELSYSTEEM - COMMUNICATIE TUSSEN MASTER 4.3.3. YMPABINEHME T-box — CXEMbl MOAKIKOYEHWNSA ELIS A-WIN ......16
EN SLAVE ...ttt an e 4.3.4. YNPABINEHME T-box — CXEMbl MOOKIMOYEHNSA ELIS AE............ 17
4.3.6. REGELSYSTEEM - DRV-MODULES IN SERIE ... 4.3.5. YMPABINEHWE — COEOAVHEHWE MASTER-SLAVE .......... ....18
4.3.7. REGELSYSTEEM - VERBINDING MET GBS....... 4.3.6. YNPABJEHVE — COEOMHEHVE DRV.................. ...19
4.3.8. REGELSYSTEEM - GBS-ADRES INSTELLEN 4.3.7. YNIPABIEHUE — NOAKMOUEHUE BMS......cooveveececeeceeeeeeeeeeeees 19
5. MONTEREN VAN DE DEURSCHAKELAAR .......ccoooeeeeeieenenenenennns 4.3.8. YNPABIEHUE — HACTPOWKA AOPECA BMS.......cccoovvvvverrnn. 20
6. RICHTLIJINEN VOOR HET AANSLUITEN VAN DE 5. YCTAHOBKA ABEPHOIO OATUMKA........cocvrereeee. ...20
STROOMVOORZIENING ......covvviviiiereseieteteteeeeeeeseeeeeeensn s s s s s 21 | 6. MOOKIMOYEHME K CUCTEME 3NEKTPOMUATAHUA.................. .21
7. RICHTLIINEN VOOR HET AANSLUITEN VAN LEIDINGEN............... 21 | 7. MOOKIMOYEHME K CUCTEME FOPAYEIO BOAOCHABXEHUSA......... 21
8. GEBRUIK ......ovovviveieveeeeeteeeeeeteeeteeeesee s e e e s s sttt 8. OUMCTKA U MPODGUNAKTUYECKOE OBCNY>KUBAHUE
9. FILTERS VERVANGEN.............. 9. BAMEHA OUIIBTPOB ........oovviveveeeeeeeeeeeeeeeen e
10. REINIGEN EN ONDERHOUD.. . 10.04YMNCTKA N MPOSGUNAKTUUECKOE OBCNY>KUBAHWE
11 SERVICE ...t en e 11. CEPBUCHOE OBCNYXUBAHUE ..........coovvevevceeeeeeeeeeeeeeeeeeeean

2 | www.flowair.com




1. GENERAL INFORMATION

1. INFORMACJE OGOLNE

Air Curtain ELIS A is dedicated to install over the door opening, it
provides dynamic barrier cutting out external environment from indoor.
ELIS types:

ELIS A-W-100 — curtain with water heat exchanger

max. range 3 m;

ELIS A-N-100 — curtain without heat exchanger (ambient);
max. range 3 m;

ELIS A-E-100 - curtain with electrical heat exchanger
max. range 3 m;

ELIS A-W-150 — curtain with water heat exchanger

max. range 3 m;

ELIS A-N-150 — curtain without heat exchanger (ambient);
max. range 3 m;

ELIS A-E-150 — curtain with electrical heat exchanger
max. range 3 m;

ELIS A-W-200 — curtain with water heat exchanger

max. range 3 m;

ELIS A-N-200 — curtain without heat exchanger (ambient);
max. range 3 m;

ELIS A-E-200 — curtain with electrical heat exchanger
max. range 3 m;

* according to ISO 27327-1

Kurtyny powietrzne ELIS stuzg do zabezpieczania pomieszczen przed
stratami oraz niekontrolowanymi zyskami ciepta. Montujgc je nad
otworami drzwiowymi zabezpieczajg pomieszczenia w okresie
zimowym przed naptywem zimnego powietrza z zewnatrz lub w
okresie letnim przed dostawaniem sie cieptego powietrza do
chtodzonego pomieszczenia.

W grupie urzadzen ELIS znajdujg sie nastepujgce modele:

ELIS A-W-100 — kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepta, maks.
zasieg strumienia 3 m;

ELIS A-N-100 - kurtyna bez wymiennika ciepta, maks. zasieg
strumienia powietrza 3 m;

ELIS A-E-100 — kurtyna z grzatkami elektrycznymi, maks. zasieg
strumienia powietrza 3 m;

ELIS A-W-150 - kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepta, maks.
zasieg strumienia 3 m;

ELIS A-N-150 - kurtyna bez wymiennika ciepta, maks. zasieg
strumienia powietrza 3 m;

ELIS A-E-150 — kurtyna z grzatkami elektrycznymi, maks. zasieg
strumienia powietrza 3 m;

ELIS A-W-200 - kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepta, maks.
zasieg strumienia 3 m;

ELIS A-N-200 - kurtyna bez wymiennika ciepta, maks. zasieg
strumienia powietrza 3 m.

ELIS A-E-200 — kurtyna z grzatkami elektrycznymi, maks. zasieg

strumienia powietrza 3 m;

* zgodnie z ISO 27327-1

1. ALGEMENE INFORMATIE

1. OBLLAA NH®OPMALINA

Luchtgordijn ELIS A is bedoeld voor montage boven een deuropening
en vormt een dynamische barriere tussen de buiten- en de
binnenomgeving.

ELiS-types:

ELIS A-W-100 - luchtgordijn met waterwarmtewisselaar,

max. bereik 3 m;

ELIS A-N-100 - luchtgordijn zonder waterwarmtewisselaar (ambient ),
max. bereik 3 m;

ELIS A-E-100 - luchtgordijn met elektrische verwarmingselementen,
max. bereik 3 m;

ELIS A-W-150 - luchtgordijn met waterwarmtewisselaar,

max. bereik 3 m;

ELIS A-N-150 - luchtgordijn zonder waterwarmtewisselaar (omgeving),
max. bereik 3 m;

ELIS A-E-150 - luchtgordijn met elektrische verwarmingselementen,
max. bereik 3 m;

ELIS A-W-200 - luchtgordijn met waterwarmtewisselaar,

max. bereik 3 m;

ELIS A-N-200 - luchtgordijn zonder waterwarmtewisselaar (ambient ),
max. bereik 3 m;

ELIS A-E-200 - luchtgordijn met elektrische verwarmingselementen,
max. bereik 3 m;

* volgens ISO 27327-1

BosgywHble 3aBecbl ELIS npegHasHaveHbl Ans NpegoxpaHeHust
NOMELLEHUA OT MOTEPU WM HEKOHTPONMpyemoro npuToka Tenna.
YcTaHaBnMBas wux Hag [OBEPHbIM  MPOEMOM, Mbl  3alluLiaem
nomMeLleHne oT MonagaHus XONOAHOro BO34yXa CHApPYXW B 3UMHWUIA
nepuoa unu Tensoro Bo3gyxa B OXNax4aemoe noMelleHne B feTHU
nepuoa.

MopgenbHbIn  psg  anekTpudeckux 3aBec ELIS BkniovaeT B cebs
cnegylowme ycTpomcTaa:

ELIS A-W-100 — 3aBeca ¢ BoasiHbIM 060rpeBom,

Makc. anvHa cTpym 3m;

ELIS A-N-100 — 3aBeca 6e3 ob6orpeBa, Makc. AnmHa cTpym 3w;
ELIS A-E-100 — 3aBeca C anekTpu4ecknm o6orpeBsom,

Makc. AnvHa ctpyu 3m

ELIS A-W-150 — 3aBeca ¢ BoasiHbIM 060rpeBom,

Makc. AnvHa cTpym 3m;

ELIS A-N-150 — 3aBeca 6e3 oborpeBa, Makc. AnnHa cTpym 3w;
ELIS A-E-150 — 3aBeca C 3nekTpu4ecknum 060rpeBsom,

Makc. AnvHa cTpym 3m;

ELIS A-W-200 — 3aBeca ¢ BoasiHbIM 060rpeBom,

Makc. AnvHa cTpym 3m;

ELIS A-N-200 — 3aBeca 6e3 oborpeBa, Makc. AnvHa CTpyu 3Mm;
ELIS A-E-200 — 3aBeca C 3nekTpu4ecknm 060rpesom,

Makc. aAnvHa cTpym 3m;

* zgodnie z ISO 27327-1

e

O air inlet; ® air outlet;

© wlot powietrza; @ wylot powietrza;

O luchtinlaat; @ luchtuitlaat;

© BXx0[ BO3ayxa; @ BbiXxof BO3Ayxa U3 3aBEChHI.

ILlleil il
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2. TECHNICAL DATA

2. DANE TECHNICZNE

2. TECHNISCHE GEGEVENS

2. TEXHUYECKHUE NAPAMETPbI

A-W-100

A-N-100

A-E-100

A-W-150 | A-N-150 | A-E-150

A-W-200

A-N-200

A-E-200

Power supply [V/Hz] | Zasilanie
[V/HZ] | Stroomvoorziening [V/HZ] |
Mutanue [B/lMy]

230/50

3x400/
50

3x400/

230/50 50

230/50

3x400/
50

Power consumption [kW] |
Maks. pobér mocy [kW] |
Energieverbruik [kKW] | Makc.
notpebnexue molyHocTu [KBT]

0,17

0,25 10,7

0,34

15

Current consumption [A] | Maks.
pobér pradu [A] |
Stroomverbruik [A] | Makc.
noTpebnexve Toka [A]

0,72

10

11 155

1,45

21,5

IP/insulationclass | IP klasa izolacji |
IP Isolatieklasse | IP Knacc
nsonAummn

21/F

Connecting stub [] | Przytacze [ |
Aansluiting ["] | MaTtpy6ok []

Max. water temperature [°C] |
Maks. temp. wody grzewczej [°C] |
Max. watertemperatuur: [[°C] |
Makc. Temn. TennoHocutens [°C]

95

95 -

95

Max. water pressure [MPa]
Maks. ci$nienie robocze [MPQ] |
Max. waterdruk [MPa] | Makc.
paboyee pasnexue [Ma]

1,6

1,6 - 1,6

1,6

Temperature increase (AT) [°C]* |
Przyrost temperatury (AT) [°C]* |
Temperatuurstijging (AT) [°C]* |
M3meHeHne TemnepaTypbl Bo3gyxa
Ha Bxoge/Bbixoge 3aBechl (AT) [°C]*

34

25

25 - 21

24

18

Weight [kg] | Masa urzadzenia [kg] |
Gewicht [kg] | Bec annaparta [kr]

20,9

18,4

21,4

28,3 25,3 28,5

37,1

33,6

39

Weight of unit filled with water [kg] |
Masa urzadzenia napetnionego
wodg [kg] |Gewicht van de unit,
gevuld met water [kg] | Bec
annapara, HanosHEHHOro BoAowM [Kr]

22,3

29,6 - -

38,8

*  A-W temperature increase at inlet air 10°C and heating agent temperature 90/70°C / A-E temperature increase at inlet air 10°C.
* A-W przyrost przy temperaturze na wlocie do urzadzenia 10°C dla czynnika 90/70°C / dla A-E przyrost przy temperaturze na wlocie do urzadzenia 10°C.
* A-W temperatuurstijging bij inlaatluchttemperatuur van 10°C en temperatuur van het verwarmingsmedium van 90/70 °C / A-E temperatuurstijging bij

inlaatluchttemperatuur van 10°C.

* A-W nameHeHve npu Temn. Ha Bxogde B annapat 10°C, temn. TennoHocutens 90/70°C / gns A-E nameHeHve npu Temnp. Ha Bxoge B annapat 10°C.
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2.1. CONSTRUCTION

2.1. BUDOWA

2.1. CONSTRUCTIE

2.1. KOHCTPYKUMA

= Main construction — aluminium;
» Fan —dual inlet radial fan, blades are made of polypropylene, IP20,
= Heat exchanger — copper-aluminium, connecting stub '%”; electrical
heaters PTC;
= Casing - sheet steel RAL 9006 or 9010,
— side panels are made of ABS, 9006 or 9010
— inlet grille PA6GF30,RAL 9007 or 9003
— outlet of air curtain PA6GF30, RAL 7016 or 9003
= Brackets — steel, RAL 9007 or 9003

= Konstrukcja wewnetrzna — aluminium;

= Wentylator — wentylator promieniowy, dwustronnie ssacy z
topatkami z tworzywa sztucznego PP; IP20;
= Wymiennik ciepta - miedziano-aluminiowy; krécce

przytaczeniowe '2”; grzatki PTC;

= Obudowa — stal powlekana powtoka polisetrowa; kolor szary RAL
9006 lub biaty RAL 9010,
— elementy boczne tworzywo sztuczne ABS, kolor szary RAL 9006
lub biaty RAL 9010
— kratka wlotowa tworzywo sztuczne PA6GF30, kolor szary RAL
9006 lub biaty RAL 9003
— kratka wylotowa kurtyny tworzywo sztuczne PA6GF30, kolor
ciemny szary RAL 7016 lub biaty RAL 9003

= Wsporniki montazowe — ksztattownik stalowy; kolor szary RAL
9007 lub biaty RAL 9003

= Hoofdconstructie - aluminium;

= Ventilator - radiale ventilator met dubbel inlaat, bladen zijn gemaakt
van polypropyleen, IP20,

= Warmtewisselaar — koper-aluminium, aansluiting %:"; elektrische
verwarmingselementen PTC;

= Behuizing - plaatstaal, RAL 9006 of 9010,
— Zijpanelen zijn gemaakt van ABS, RAL 9006 of 9010
— Inlaatgrille PA6GF30, RAL 9007 of 9003
— Uitblaasopening van luchtgordijn PA6GF30, RAL 7016 of 9003

= Beugels - staal, RAL 9007 of 9003

=  BHYTPEHHAA KOHCTPYKLUUA — anioMUHUN ;

= BeHTUnATOp - pagvanbHbIi  BEHTUMNATOP  [ABYXCTOPOHHEro
BcacblBaHUA ¢ nonactamu u3 nnactuka PP; IP20;

=  WCTOYHMK Tenna - OrneKkTpuyeckme HarpeBaTerbHble 3NIEMEHThI
PTC
Kopnyc — ctanb, nokpbiTas nonuactepom; uset cepbln RAL 9006
mnn 6enbii RAL 9010
— BokoBble anemeHTbl mnacTuk ABS, uBeT cepbli  cepblt RAL
9006 vnu 6enbii RAL 9010
— BXogHas peletka nnactuk PA6GF30, uset cepbin  RAL 9006
unu 6enbin RAL 9003
— BbIXOAHasa peweTka 3asBecbl nnactnk PA6GF30, useT TeMHO
cepbii RAL7016 vnn 6enbii RAL 9003

= MoHTaXHble KOHCONW — CTanbHOW rHYTbI Npodunb, UBET cepbin
RAL 9006 nnu 6enbin RAL 9003

2.2. DIMENSIONS

2.2. WYMIARY

2.2. AFMETINGEN

2.2. OCHOBHbIE PASMEPbBI

ELIS: A-W-100; A-N-100; A-E-100

125

165 100

o

1020

ELIS: A-W-150; A-N-150; A-E-150

1440

165 100

=

]

1450

ELIS: A-W-200; A-N-200; A-E-200

1885

w100

mw

1905
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2.3. ACOUSTIC PRESSURE LEVEL/ ACOUSTIC POWER LEVEL

2.3. POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO/ POZIOM MOCY
AKUSTYCZNEJ

2.3. AKOESTISCH DRUKNIVEAU/ AKOESTISCH VERMOGEN

2.3. YPOBEHb AKYCTUYECKOI'O JABIIEHUS/ YPOBEHb
3BYKOBOU MOLLHOCTH

step / bieg

/ stand / A-W-100; A-N-100; A-E-100 A-W-150; A-N-150; A-E-150 A-W-200; A-N-200; A-E-200

CKOPOCTb
3 57 dB(A) / 72 dB(A) 58 dB(A) / 73 dB(A) 59 dB(A) / 74 dB(A)
2 51 dB(A) / 66 dB(A) 52 dB(A) / 67 dB(A) 53 dB(A) / 68 dB(A)
1 44 dB(A) / 59 dB(A) 45 dB(A) / 60 dB(A) 46 dB(A) / 61 dB(A)

**Acoustic pressure level has been measured 5m from the unitin a 1500m* space with a medium sound absorption coefficient |

* Acoustic power level according to ISO 27327-2 | **Poziom cisnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o sredniej zdolnosci pochtaniania dZzwieku, objetosci 1500m°,

* Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO 27327-2 | w odlegtosci 5m od urzadzenia |

* Akoestisch vermogen volgens I1SO 27327-2 | **Het akoestisch drukniveau is gemeten op een afstand van 5 m tot de unit in een ruimte van 1500 m?,

* YpoBeHb aKyCTUYECKON MOLLHOCTH B COOTBETCTBUM C met een gemiddelde geluidsabsorptieco.ffici.nt |

1SO 27327-2. **YpoBeHb 3BYKOBOrO JaBNeHUs 4717 MOMELLEHUA CO CPeAHUM KO3bOULMEHTOM 3BYKOMOrOLWEHUs, 06bEMOM 1500M3, Ha paccTosAHWUM 5m oT

annapara.

2.4. AIR VOLUME

2.4. WYDAJNOSC

2.4. LUCHTHOEVEELHEID

2.4. NIPOU3BOAUTENIBHOCTb

zg% ’ bieg/ A-W-100; A-N-100; A-E-100 A-W-150; A-N-150; A-E-150 A-W-200; A-N-200; A-E-200
CKOpPOCTb
3 1500 m*/h 2500 m%h 3500 m%h
2 1150 m*/h 2100 m*h 2900 m*/h
1 850 m%h 1650 m*/h 2400 m*/h
3. INSTALATION 3. MONTAZ
3. INSTALLATIE 3. MOHTAX

While mounting ELiS A side by side it is important to start from right
side (like is shown below), all electrical conntection should be done
before installing following curtain.

Przy montazu urzadzenia ELIS A obok siebie nalezy pamieta¢ by czynnos$¢ tg
rozpoczaé od skrajnej prawej kurtyny. Po zawieszeniu urzgdzenia nalezy
wykona¢ podigczenie zasilania elektrycznego oraz sterowania (patrz rozdziat
5.2. ,Podtaczenie automatyki”) i dopiero woéwczas przej$¢ do montazu kolejnej
jednostki.

Wanneer meerdere ELIS A-units met naast elkaar worden
gemonteerd, is het belangrijk om te beginnen vanaf de rechterzijde
(zie hier boven). Alle elektrische aansluitingen moeten zijn gemaakt
voor de volgende unit wordt gemonteerd.

max. 5

Mpn moHTaxe ELIS psgom gpyr ¢ apyrom Heo6X0AUMO MOMHWUTL O TOM, YTO
paboTy HeobxoaAMMO HayaTb C KpalHen npaBoun 3aBechbl. [locne kpennexHus
YCTPOWCTBa crnedyeT NOAKMIOYUTL JNEKTPONUTaHWe 1 ynpasreHue, 1 TOMbKO
3aTeM HayaTb MOHTaX CrneaytLLero yCcTponcTaa.
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3. INSTALATION

3. MONTAZ

3. INSTALLATIE

3. MOHTAX

Width of doorway must be equal or lower than width of air curtain
outlet (or outlets if air curtains are installed side by side).

Szerokos$¢ otworu drzwiowego nie powinna by¢ wieksza niz szeroko$¢
wylotu powietrza kurtyny. W przypadku wigekszych otworéw nalezy

zamontowaé urzgdzenia obok siebie

De breedte van de deuropening moet even groot of smaller zijn dan de
breedte van de uitblaasopening van het luchtgordijn (of
uitblaasopeningen wanneer er meerdere luchtgordijnen naast elkaar
zijn geinstalleerd).

LUnpvHa [BepHOro npoeMa He [OfkHa NpeBbIWaTh LUMPWUHY conna
BO3AyLIHON 3aBecbl. B cnyyae 6Gonee wmpokux npoemoB criegyet
NPUMEHNTb HECKONbKO 3aBeC, YCTAaHOBIIEHHbIX pAOOM ApYyr C APYroM.

3.1. RECOMMENDATION OF MONTAGE DISTANCES

3.1. ZALECANE ODLEGLOSCI MONTAZU

3.1. AANBEVELING VOOR MONTAGE-AFSTANDEN

3.1. PEKOMEHAYEMbIE PACTOAHUA YCTAHOBKU

min. 0,2 m

max. 3.5 m
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3.2. MOUNTING USING RODS UNDER THE CEILING

3.2. MONTAZ POD STROPEM ZA POMOCA SZPILEK

3.2. MONTAGE MET STANGEN ONDER HET PLAFOND

3.2. MOHTAX C MOMOLLbIO WUNUNEK NOA NEPEKPLITUEM

While mounting curtains under the ceiling, 4 rods M8 should be
screwed minimum 20 mm deep.

W przypadku montazu podstropowego nalezy w otwory montazowe
wkreci¢ 4 szpilki M8. Szpilki powinny byé wkrecone w otwér minimalnie
na 20 mm dtugosci gwintu.

Wanneer luchtgordijnen onder het plafond worden gemonteerd moeten
de 4 M8-draadstangen ten minste 20 mm worden ingeschroefd.

lMpn MOHTaxe noA nepekpbiTVeM criedyeT MCMonb3oBaTh 4 LUNUILKA
M8. B MoHTaxHOe oTBepcTve HeoOXO0OMMO BKPYTUTb Kak MWUHUMYM
20 MM LUNUNBKA.

3.3. MOUNTING AT WALLS USING BRACKETS

3.3. MONTAZ DO PRZEGROD PIONOWYCH ZA POMOCA
WSPORNIKOW

3.3. MONTAGE OP DE WAND MET BEUGELS

3.3. MOHTAX C MNOMOLUbIO MOHTAXHbIX KOHCONEU HA
BEPTUKAJIbHbIX MEPETOPOOKAX

ELIS: A-W-100; A-N-100; A-E-100; A-W-150; A-N-150; A-E-150; A-W-200; A-N-200; A-E-200;
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3.4. BRACKETS

3.4. ELEMENTY ZESTAWU WSPORNIKOW

3.4. BEUGELS

3.4. COCTABHBbIE 3NIEMEHTblI HABOPA MOHTAXHbIX

(6
340 /
o
: 110 T
I m
o= | l 8 U

© 2 bracket ELIS A

® 4 x plug (D10 mm)*

© 4 x double threaded screw (M8)*
@ 4 x washer (M8)*

O 4 x nut (M8)*

O 4 x allen screw (M8)

* not included

110
220

© 2 wspornik ELIS A

@ 4 kotek rozporowy (10 mm)*

© 4 szpilka z gwintem dwustronnym (M8)*
@ 4 podktadka okragta (M8)*

© 4 nakretka szesciokgtna (M8)*

O 4 $ruba imbusowa (M8)

* nie wchodzg w sktad zestawu

© 2 x steun ELIiS A

® 4 x plug (910 mm)*
© 4 x stokeind (M8)*
@ 4 x vulring (M8)*

O 4 x moer (M8)*

0O 4 x imbusbout (M8)

* niet meegeleverd

© 2 MOHTaxHble koHconu EliS A

® 4 pacnopHbix grobens (J10 mm)*

© 4 Wwnunbkun ¢ ABYXCTOPOHHEN pe3bboi (M8)*
@ 4 kpyrnbix Wwanbsl (M8)*

© 4 wecTurpaHHbIx raek (M8)*

0O 4 wecTturpaHHbix 6onta (M8)*

* He nocTaBnalOTCA B Ha60pe MOHTaXHbIX KOHCOMen

www.flowair.com | 9



3.5. STAGES OF INSTALATION 3.5. ETAPY POSTEPOWANIA

3.5. FASES VAN DE INSTALLATIE 3.5. NOPSAAOK AEUCTBUIA

0 |

ELIS: A [mm]
ELiS A-W-100; ELiS A-E-100; ELiS-A-N-100; 970
ELiS A-W-150; ELiS A-E-150; ELiS-A-N-150; 1440
ELiS A-W-200; ELiS A-E-200; ELiS-A-N-200; 1895

10 | www.flowair.com



4. CONTROL SYSTEM

4. STEROWANIE

4. REGELSYSTEEM

4. ABTOMATUKA

CONTROL SYSTEM - enables:
e Connection of the room thermostat*, TS fan switch, two-* or three
way* valve and DCm or DCe door contact*;

DRV ELIS CONTROL SYSTEM (auxiliary control system) - enables:

e Connection of the room thermostat*, TS fan switch, two-* or three
way* valve and DCm or DCe door contact*;

e Connect to BMS; SYSTEM FLOWAIR

e Control up to 5 unit by one panel

* not a standard equipment - available as an option.

STEROWANIE - umozliwia:

. Podtgczenie termostatu pomieszczeniowego*, 3-stopniowego
regulatora biegéow z termostatem TS*, zaworu dwu-* lub
tréjdrogowego* oraz czujnika krancowego drzwi DCm lub Dce*;

DRV ELIS (zewnetrzny modut sterowania) - umozliwia:

e Podtgczenie termostatu pomieszczeniowego®, 3-stopniowego
regulatora biegéow z termostatem TS*, zaworu dwu-* lub
tréjdrogowego* oraz czujnika krancowego drzwi DCm lub DCe*;

e  podtgczenie BMS; SYSTEM FLOWAIR

e podigczenie MASTER-SLAVE (sterowanie dla 5 urzadzen za
pomoca jednego sterownika)

*nie jest standardowym wyposazeniem — dostepny opcjonalnie.

REGELSYSTEEM - ingeschakeld:
e Aansluiten van de ruimtethermostaat*, TS ventilatorschakelaar, 2*
of 3*-wegklep en DCm- of Dce-deurschakelaar*;

DRV ELiS REGELSYSTEEM (hulpregelsysteem)-maakt het mogelijk :

e Aansluiten van de ruimtethermostaat T-box touchscreen bediening
ventilatorschakelaar, 2* of 3*wegklep en DCm-
deurschakelaar*;

e Aansluiten op GBS; of FLOWAIR System

e Regelt tot 5 units met een paneel

* niet standaard - leverbaar als optie.

of DCe-

YMNPABJIEHUE — nossonser:

= [logknoounTb KOMHaTHBIN TepMocTaT*, nepeknovaTens CKOPOCTU
BpaweHust TS*, OByX- M TPexxXOoOoBbl KnamaH W [BEpHbIi
natyuk DCm*

DRV ELIS (BHelHAs cuctema ynpasneHus) — no3sBonseT:

e MOOKMIOYUTL KOMHATHBIM  TepmocTaTt, *  3-CTymeH4atblii
perynatop ckopocT C Tepmoctatom TS, * gaByx- M
TPEXXOAOBOW KnamnaH C CepBOMNpPMBOAOM * a TaKke KOHLIEBOW
nBepHon gatumk DCm unn DCe¥;

. nogkntounte BMS, CUCTEMY FLOWAIR

e nogknounte MASTER-SLAVE (ynpaBneHue 5 annapatamu c
MOMOLLIbIO OAHOTO KOHTponmnepa)

* He SABNAETCs 4acTblo CTaHAApPTHOro Habopa — OMNuUMOHamNbHbIN

anemeHT

4.1. CONNECTING GUIDE

4.1. PODLACZENIE STEROWANIA ORAZ ZASILANIA

4.1. AANSLUITINSTRUCTIE

4.1. NOAKNIOYEHUE ABTOMATUKU N ANEKTPONUTAHUA

While connecting ELiS A dismount left side panel and left front panel,
cables protract by glands.

W celu podtgczenia automatyki oraz zasilania do kurtyn ELIS A nalezy
zdemontowaé lewg boczng pokrywe a nastepnie srodkowy oraz lewy
przedni panel za$lepiajacy. Przewody zasilajgce i sterownicze nalezy
przeprowadzi¢ przez dtawnice znajdujgce sie¢ w gornej tylnej czesci
urzgdzenia.

Demonteer voor het aansluiten van luchtgordijn ELIS A het paneel
links en het paneel linksvoor. De bekabeling moet door wartels worden
geleid.

[inA nogknoveHns aBToMaTVK1 U NUTaHKA k 3aBece ELIS Heobxogumo
OTKPbITb HWXHIOK MaHernb 3aBechl. [TpoBofja nuTaHus 1 ynpaBneHus
cnegyeT NpOMycTUTb Yepes CalnbHUKOBbIE YNIOTHEHUS, HAaXOAsALWMecs
B BEPXHEW YacTu YCTPONCTBA.
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4.2. CONTROL SYSTEM ELEMENTS

4.2. ELEMENTY STEROWANIA

4.2. REGELSYSTEEMELEMENTEN

4.2. ANEMEHTbI ABTOMATUKHN

85 TS - 3-speed fan switch with | TS - 3-stopniowy regulator TS - thermostaat 3-standen TS - KomHaTHBbIN
-+ room thermostat z wbudowanym regeling TepMocCTaT CO BCTPOEHHbIM
termostatem TPeXcTyneH4YaTbIM
Temperature range:: Temperatuurbereik:: nepekntoyaTtenem
+10°C ... +30°C Zakres nastawy temperatury: +10°C ... +30°C cKopocTU
Operating temperature range: +10°C ... +30°C Gebruikstemperatuurbereik: [nana3oH HacTpomnku
] 0°C ... +40°C Zakres temperatury pracy: 0°C ... +40°C TeMmneparypsbl:
IP/Insulation class:: IP30 0°C ... +40°C IP/Isolatieklasse: IP30 +10°C ... +30°C
Max current: Stopien ochrony: IP30 Max. stroom:: [Onana3oH paboyen
inductive 5A, resistive 6A Obcigzalnos¢ stykow: inductief 5 A, resistief 6 A Temneparypbl:
Power supply: 230 V/50 Hz indukcyjne 5 A, Stroomvoorziening: 0°C ... +40°C
o rezystancyjne 6 A 230 V/50 Hz CreneHb 3awmTbl: IP30
Zasilanie: 230 V/50 Hz Harpy3ouyHasi cnoco6HocTb
KOHTAKTOB: MHAYKTMBHAA 5 A,
pesnctuBHas 6 A
HanpsixeHue nutanus:
230 B/50 'y,
. 115 .
T-box T-box T-box T-box
Temperature range:: Zakres nastawy temperatury: Meetbereik temperatuur [lnanasoH perynupoBku
+5°C ... +35°C +5°C ... +35°C +5°C ++45°C Temn. +5°C + +45°C
Operating temperature Zakres temperatury pracy: - Min -max bedrijfstemperatuur | [Ouana3soH paboyei Temn. -
2 range: -10°C ... +60°C 10°C ... +60°C -10°C + +60°C 10°C + +60°C
- —_ IP/Insulation class: IP30 Stopien ochrony: IP30 Beschermingsklasse P30 CreneHb 3awutsbl 1P30
Power supply: 24 VDC Zasilanie: 24 VDC Voeding 24 VDC HanpspkeHne nutaHus
24 VDC

SRQ3d 2" -three-way 1/2
valve with actuator
IP/Insulation class: IP20
Power supply:

200 — 240 V 50/60 Hz

Max water temperature: +93°C
Max water;aressure: 2,1 MPa
Kvs: 3,4 m°/h

Opening time: 18 s

SRQ3d 2" —Zawoér
tréjdrogowy 2”

z sitownikiem

Stopien ochrony: IP20
Napiecie zasilania:

200 - 240 V 50/60 Hz
Maks. temperatura czynnika:
+93°C

Maks. ci$nienie robocze:
2,1 MPa

Kvs: 3,4 m®h

Czas przebiegu: 18 s

SRQ3d 2" - 3 wegklep 1/2"
met motor

IP/Isolatieklasse: IP20
Stroomvoorziening:

200/240 V, 50/60 Hz

Max. watertemperatuur:
+93°C

Max. waterdruk: 2,1 MPa
Kvs: 3,4 m*uur
Openingstijd: 18 s

SRQ3d - KnanaH
TpexxogoBon 2" ¢
cepBONpuUBOAOM
CreneHb 3awmTsl: IP20
HanpspkeHne nutanus:
200-240 B 50/60 I'y:
Makc. Temnepatypa
TennoHocutens: +93°C
Makc. paboyee gaBneHue:
2,1 MMNa

Kvs: 3,4 My

Bpems xoga: 18 ¢

SRQ2d 2" —two-way 1/2
valve with actuator
IP/Insulation class: IP20
Power supply:

200 — 240 V 50/60 Hz

Max water temperature: +93°C
Max waterfressure: 2,1 MPa
Kvs: 3,0 m“/h

Opening time: 18 s

SRQ2d 2" - zawoér
dwudrogowy 2"

z sitownikiem

Stopien ochrony: IP20
Napiecie zasilania:

200 — 240 V 50/60 Hz
Maks. temperatura czynnika:
+93°C

Maks. ci$nienie robocze:
2,1 MPa

Kvs: 3,0 m*h

Czas otwarcia: 18 s

SRQ2d 2" - 2 wegklep 1/2"

met motor
IP/Isolatieklasse: IP20
Stroomvoorziening:
200/240 V, 50/60 Hz
Max. watertemperatuur:
+93°C

Max. waterdruk: 2,1 MPa
Kvs: 3,0 m*/uur
Openingstijd: 18 s

SRQ2d - KnanaH
AByxxogoBon 2" ¢
cepBONpuUBOAOM
CreneHb 3awmTbl: IP20
HanpspkeHne nutanus: 200-
240 B 50/60 u:

Makc. Temnepatypa
TennoHocuTens: +93°C
Makc. pabouee faBneHue:
2,1 MMNa

Kvs: 3,4 My

Bpemsi xopa: 18c

14,9

DCe — magnetic door switch
with relay

Operating temperature range::
-5°C - +60 °C

IP/Insulation class: IP 64
Connectors: NO

Max current: inductive/
resistive 0,5 A

Max relay current:

inductive 3 A

Max operating contactors
distance: 6 mm

DCe - magnetyczny czujnik
drzwiowy wraz z szafka
przekaznikowa

Zakres temperatur pracy:
-5°C - +60°C

Stopien ochrony: IP 54
Zwory: NO

Obcigzalnosc¢ stykow
czujnika: rezystancyjna/
indukcyjna 0,5 A
Maksymalne napiecie stykow
czujnika: 230 VAC
Obcigzalnosc¢ stykow
szafki:3 A

Maksymalna odlegto$é
zwarcia/rozwarcia: 6 mm

DCe - magnetische
deurschakelaar met relais
Gebruikstemperatuur-
bereik:

-5°C - +60°C
IP/isolatieklasse: IP 64
Connectors: NO-contact
Max. stroom: inductief/
resistief 0,5 A

Max. relaisstroom:
inductief 3 A

Max. contact-

afstand: 6 mm

DCe - paTuuK 1 wkad pene
[nana3oH HacTPOnku
Temneparypsbl:

-5°C ... +60°C

CreneHb 3awmThl: IP 54
KoHTakTbl: H3

Harpy3ska knemmos:
pesnctuBHas/
nHaykTuBHas 0,5 A

Makc. HanpsbxeHue Ha
knemmax: 230 VAC

Makc. pactosiHue
OTKPbITUA/3aKPbITUS: 6 MM

@

30

DCm — mechanical door
switch

Operating temperature range::
-10°C ... +80°C

IP/Insulation class: IP 65
Connectors: 1XNC i 1XNO
Max current:

resistive 4 A — inductive 10 A
Max Power load:

300 VAC or 250 VDC

DCm - mechaniczny
czujnik drzwiowy
Zakres temperatur pracy —
-10°C ... +80°C
Stopien ochrony: IP 65
Zwory: 1XNC i 1XNO
Obcigzalno$¢ stykow:
rezystancyjna — 10 A
Maksymalne napigcie
stykéw: 300 VAC

lub 250 VDC

DCm - mechanische
deurschakelaar
Gebruikstemperatuurbereik:
-10°C ... +80°C
IP/Isolatieklasse: IP 65
Connectors: 1XNC, 1xNO
Max. stroom:

resistief 4 A - inductief 10 A
Max. vermogenbelasting: 300
VAC of 250 VDC

DCm — mexaHu4eckui
ABEPHOW AaT4YuK
[nanasoH HacTpoOnku
Temneparypbl:

-10°C ... +80°C
CteneHb 3awuThl: IP 65
KoHTakTtbl — 1XH3 i 1XHO
Harpy3ska knemmoB:
pesnctuBHas— 10 A,
VHAOYKTMBHasA 3 A

Makc. HanpsikeHue Ha
knemmax: 300 Vac

vnu 250 Vdc
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4.3. DRV ELiS CONTROL SYSTEM

4.3. UKLAD STEROWANIA DRV ELiS

4.3. DRV ELiS REGELSYSTEEM

4.3. CACTEMA YNPABJIEHMA DRV ELiS

© Power supply 230 V/50 Hz;

® Connectors for thermostat and
fan step switch;

© Door contact connector;

® Valve actuator connector
ELIS-...W;

© BMS system connection;

O T-box connectors;

©® MASTER-SLAVE connectors;
® PT-1000 connectors;

LED INDICATORS:

G1, G2, G3 - signalize number of
fan speed operating

S1, S2, S3 - signalize number of
set fan speed

T — signalize of valve set

DC - signalize of door contact
set

OPEN, CLOSE - signalize valve
actuator

WORK - signalize of software
working

SW3 - operating mode switch
(default settings)

s
MASTER mode _
2R g [ SLAVEmods operating
3 H Service
4 W euswn g s
5 H K1 Programme* H K2 Programme**
Operating with
6| [o] | [ Opsrating wio thermostat

*K1 programme - Signal from
door switch or thermostat is main
signal for the device to run

**K2 programme — Signal from
door switch is main signal for the
device to run and thermostat is in
charge of valve/heaters

[ B B 2 g N\
AT O@ <oU<o IE
GND 5] @
w0 38@ Rt
] DRV IN DRV OUT H [@]Low
A2, sw2 © 3 2T
Bl@|F 2 M_JT120 <N
eno[@]3 ° “O]
(8] SWi1 SW3 @
1z 9 I
<
B%EZ ’ 24816 ’
- 124816Y1 Y2ZMACWKIT
GNDL@|3 SLH E K2 NT m@'-l
EEEZEE ea%',f
S51@
T4 o
T48 0 E@L
SCREENFE & N
2k 58
\o /

© Podtaczenie zasilania

230 V/ 50Hz;

® Podtaczenie regulatora
obrotéw z termostatem;

© Podtaczenia czujnika
drzwiowego;

O Podtgczenie zaworu ELIS-..-
W;

© Ztacza komunikacyjne do

BMS/integracji z systemem;

0O Podtaczenie inteligentnego

sterownika z wyswietlaczem

dotykowym T-box;

@ Zitgcza komunikacji dla

podtgczenia MASTER-SLAVE;

© Podtaczenie zewnetrznego
czujnika temp. PT-1000;

DIODY SYGANLIZACYJNE:

G1l, G2, G3 sygnalizacja

biegéw pracy wentylatorow

S1, S2, S3 - sygnalizacja zadania

biegu przez sterownik

T - sygnalizacja zadania sygnatu

z termostatu

DC - sygnalizacja zadania

sygnatu z czujnika drzwiowego

OPEN, CLOSE - sygnalizacja

pracy zaworu/stycznika

WORK sygnalizacja pracy

ukfadu

SW3 — przetgcznik trybu pracy
(ustawienia fabryczne)

1 ﬂ Przelacznik serwisowy

2 Praca w inybie [ Procs wiybie SLAVE
B aster U

3 ﬂ Przelacznik serwisowy

a E ELIS-_-WIN g eus€

5 E Program K1* H Program K2=

. Praca z o Praca bez termostatu
ﬂ termostatem (wymuszenie grzania)

*K1 program, w ktérym sygnatem
nadrzednym (uruchamiajgcym
urzadzenie) jest sygnat z czujnik
drzwiowego lub termostatu.
**K2 program, w ktérym
sygnatem nadrzednym
(uruchamiajgcym urzadzenie)
jest sygnat z czujnika
drzwiowego a termostat
odpowiedzialny jest za prace
zaworu/grzatek.

© Stroomvoorziening

230 V/50 Hz;

® Connectors voor thermostaat
en standenschakelaar voor de
ventilator;

© Deurschakelaarconnector;

@ Klepmotorconnector ELIS-...-
w,

© Aansluiting op GBS;

@ T-box connectors;

@ MASTER-SLAVE-connectors;
© PT-1000-connectors;

LED-INDICATOREN:

G1, G2, G3 - verklikkerlampen
voor de werkelijke
ventilatorsnelheid

S1, S2, S3 - verklikkerlamp voor
de ingestelde ventilatorsnelheid

T - verklikkerlamp voor
klepinstelling
DC -  verklikkerlamp  voor

deurschakelaar instelling

OPEN, CLOSE - verklikkerlamp
voor klepmotor

WORK - verklikkerlamp voor
activering van software

SW3 - bedrijffsmodusschakelaar
(standaardinstellingen)

"o
7 Werkendin Werkend in SLAVE-
ﬂ MASTER-modus H modus
3 E Service
ELIS-.-WIN ELiS- -E
4 ﬂ i H i
5 E K1 e
3 Werking met Werking zonder
ﬂ thermostaat H thermostaat

*K1-programma - Signaal van
deurschakelaar of thermostaat is
bepalend voor het inschakelen
van de unit.

**K2-programma - Signaal van
de deurschakelaar is bepalend
voor het inschakelen van de unit
en de thermostaat regelt de
afsluiter/verwarmingselementen.

O [NogkntoYyeHne nuTaHns

230 B/50 Iy

@ [NopgknoveHne perynsrtopa
CKOPOCTU C TEPMOCTaTOM;

© [MopkntoyeHne BepHOro
naryvka;

O lMopkntoyeHue knanaHa ELIS-..-
w;

© KoMMyHVKaLMOHHbIE KneMMbl
BMS/uHTErpauum ¢ cucTemon;
O lMNopgknioveHne
KOMaHZOKOHTponnepa ¢
CEHCOpPHbIM 3kpaHoM T-box;

©@ KOMMyHVKaLUVOHHbIE KNeMMbl
MASTER-SLAVE;

O [loaknioyeHne BHELLHero
natyunka temn. PT-1000;

CUrHANN3ALUMOHHBIE-
anogbl:

Gl, G2, G3 - cwurHanusaums
ckopocTu paboTbl BEHTUNATOPA
S1, S2, S3 - curHanusauus
HaCTPOWMKMN cKopocTUn
KOMaHOOKOHTPOIepoMm

T — curHanusaums curHana us
TepmocTara

DC - curHanusaums curHana us
ABEPHOro AaTyvka

SW3 — nepeknoyatens pexuma
paboThbl (3aBOACKNE HACTPOWKM)

t B

CepaHCHBIA NEPEXNIcNaTent

Paora fies Tepwoctata
(BbHYRAEHHE OTONNEHWA)

2 H :«f;:: P H Pabora B pexiie SLAVE
3 E CepancHil nepexniuaTent

4 ﬂ ELIS- “WIN H ELiS- E

5 E Mporpamma K1* H Mporpanma K2

Pafiota ¢ TepMOCTaTOM H

*K1 nporpamma, B KOTOpOW
BeyLLUMM CUrHanom
(3anyckatoumm annapar)
SIBNSETCS CUMrHan u3 ABepHoro
AaTyvka unu Tepmocrara.
**K2 nporpamma, B KOTOpON
BeyLLUMM CUrHasnom
(3anyckatowm annapart)
ABNSIETCS CUrHan n3 ABEPHOro
fartuuka, a TepmocTaT oTBevaet
3a paboty knanaHa/TOHoB.
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4.3.1. REGULATION TS-ELIS A-W/N WIRING DIAGRAMS

4.3.1. REGULACJA TS-SCHEMATY PODLACZENIA ELIS A-W/N N

4.3.1. REGELING TS-ELiS A-W/N ELEKTRISCHE SCHEMA'S

4.3.1. YNPABNEHUE TS — CXEMbI NOAKIIOYEHUA ELIS A-W/N
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© Power supply 230 V/50 Hz (OMY 3x1 mm?)

@ Air curtain step switch with thermostat TS (OMY 5x0,5 mm?)
HEAT- heating mode

FAN - room thermostat deactivated

e  1;2;3 —step switch

© Door contact DCe/DCm (door closed — contacts opened; door
opened — contacts closed) (OMY 2x0,5 mm?)

@ Valve with actuator SRSQ2d (OMY 3x0,75 mm?) or

SRQ2d (OMY 3x0,75 mm?)

A — Exchanger water supply
AB — Valve water supply
B — Return pipe water supply

@

© zasilanie 230 V/50 Hz (OMY 3x1 mm?)

@ 3-stopniowy regulator obrotéw z termostatem TS (OMY 5x0,5 mm?)
HEAT - funkcja grzania

FAN — funkcja wentylacji (bez grzania)

. 1;2;3 — zmiana biegu wentylatora

© czujnik drzwiowy DCe/DCm (drzwi zamkniete — styki rozwarte;
drzwi otwarte — styki zwarte) (OMY 2x0,5 mm?)

O zawoér z sitownikiem SRSQ2d (OMY 3x0,75 mm?) lub
SRQ3d (OMY 3x0,75 mm?)

A — doprowadzenie czynnika grzewczego na rure powrotng kurtyny

AB — doprowadzenie czynnika grzewczego do zaworu

B — doprowadzenie czynnika grzewczego do kurtyny

© Stroomvoorziening 230 V/50 Hz; (3-aderig, 3x1 mm?)

® TS-thermostaat met 3-standenregeling voor luchtgordijn (5-aderig,
5%0,5 mm?)

HEAT - verwarmingsstand

FAN - kamerthermostaat gedeactiveerd

. 1, 2 of 3 - standenschakelaar

© Deurschakelaar DCe/DCm (deur gesloten - contact geopend, deur
open - contact gesloten) (2-aderig, 2x0,5 mm?)

O Klep met motor SRSQ2d (3-aderig, 3x0,75 mm?) of SRQ75d

(3-aderig, 3x0,75 mm®)

A - Watertoevoer warmtewisselaar
AB - Watertoevoer 3-wegklep
B - Watertoevoer retour naar installatie
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© nutanue 230 B/50 My (OMY 3x1Mm?)
® 3-cTyneH4aTbln perynsaTtop CKOpoCcTu ¢ TepmoctaToMm TS
(OMY 5x0,5Mm?)
HEAT — pexum oTonneHus
FAN — pexum BeHTUNsAuumM (6e3 oborpesa)
COOL - pexwum oxnaxaeHus (obpaTtHas noruka paboThbl
no oTHoLeHuio K HEAT)
1;2;3 — nepekroyeHne CKOpOCTN BEHTUNSATOPA
© nsepHon gatymk DCe/DCm (ABepb 3aKpbiTa — KNEMMbI OTKPbITHIE;
ABepb OTKPbITa — KNEeMMbI 3aKpbITbl)
O KnanaH ¢ cepeonpuBogoM SRSQ3d (OMY 3x0,75 MM) unm
SRQ (OMY 3x0,75 Mm%

A - BbIX0A TennoHocuTtens B o6paTHyto TpyBy HarpeBaTens
AB - nopava TenroHocuTens Ha knanaH
B - nopava TennoHocuTens



4.3.2. REGULATION TS-ELIS A-E WIRING DIAGRAMS

4.3.2. REGULACJA TS-SCHEMATY PODLACZENIA ELIS A-E

4.3.2. REGELING TS-ELiS A-E ELEKTRISCHE SCHEMA'S

4.3.2. YNIPABJNEHUE TS — CXEMbI NOAKIMIOYEHUA ELIS A-E
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© Power supply 3x400 V/50 Hz

ELiS A-E-100 (min. 5x2,5 mmz) (Overcurrent B16)

ELiS A-E-150 (min. 5x4,0 mm?) (Overcurrent B20)
. ELiS A-E-200 (min. 5x4,0 mm?) (Overcurrent B25)

@ Air curtain step switch with thermostat TS (OMY 5x0,5 mm?)

HEAT- heating mode

FAN - room thermostat deactivated

e  1;2;3 —step switch

© Door contact DCe/DCm (door closed — contacts opened; door
opened — contacts closed) (OMY 2x0,5 mm?)

ATTENTION:

Switch 4 on SW3 to the position “E” and then restart the system

switching it off for 5 seconds. Each time the device is switched off the

heaters are being cooled for next 30 seconds

2

© zasilanie 3x400 V/50 Hz

ELiS A-E-100 (min. 5x2,5 mm?) (Zabezpieczenie B16)
ELiS A-E-150 (min. 5x4,0 mm?) (Zabezpieczenie B20)
ELiS A-E-200 (min. 5x4,0 mm?) (Zabezpieczenie B25)

@ 3-stopniowy regulator obrotéw z termostatem TS (OMY 5x0,5 mm?)
HEAT - funkcja grzania

FAN — funkcja wentylacji (bez grzania)

e  1;2;3 —zmiana biegu wentylatora
© czujnik drzwiowy DCe/DCm (drzwi zamkniete — styki rozwarte;

drzwi otwarte — styki zwarte) (OMY 2x0,5 mm?)

UWAGA:

Przetgcznik 4 na SW3 ustawi¢ w pozycji jak na rysunku powyzej a
nastepnie zrestartowa¢ uktad wytgczajgc na 5 sekund zasilanie. Po
kazdorazowym sygnale wytgczenia urzgdzenia nastepuje schtodzenie
grzatek przez 30 s.

© Stroomvoorziening 3x400 V/50 Hz

ELiS A-E-100 (min. 5x2,5 mm?)

(overspanningsbeveiliging B16)

ELiS A-E-150;-150 (min. 5x4,0 mm?)

(overspanningsbeveiliging B20)

ELiS A-E-200 (min. 5x4,0 mm?)

(overspanningsbeveiliging B25)

® TS-thermostaat met 3-standenregeling voor luchtgordijn
(5-aderig; 50,5 mm?)

HEAT - verwarmingsstand

FAN - kamerthermostaat gedeactiveerd

. 1, 2 of 3 - standenschakelaar
© Deurschakelaar DCe/DCm (deur gesloten - contact geopend; deur

open - contact gesloten) (2-aderig, 2x0,5 mm?)

LET OP:

Schakelaar 4 op SW3 in de stand 'E' en vervolgens het systeem
opnieuw in bedrijf stellen en gedurende 5 seconden uitschakelen.
Telkens wanneer het systeem wordt uitgeschakeld worden de
verwarmingselementen 30 seconden nagekoeld.

O nuTaHne 3x400 B/50 Iy,
ELiS A-E-100 (MuH. 5x4 mm?) (MpepoxpanuTtens B16)
ELiS A-E-150 (MuH. 5x6 mm°) (MpepoxpaHutens B20)
ELiS A-E-200 (MuH. 5x6 mm?) (MpepoxpanuTtens B25)
® 3-cTyneH4aTbln perynsaTtop CKOpocTu ¢ TepmoctaTtoMm TS
(OMY 5x0,5Mm?)
HEAT — pexum oTonneHus
FAN — pexum BeHTUNSAumm (6e3 oborpesa)
COOL - pexwum oxnaxaeHus (obpaTtHas noruka paboThbl
no oTHoLeHuio K HEAT)
1;2;3 — nepekntoyeHne CKOPOCTH BEHTUNATOPA
© nsepHon gatymk DCe/DCm (ABepb 3aKpbiTa — KIEMMbI OTKPbITHIE;
[ABEPb OTKPbITa — KNEMMbI 3aKpbITbl)

™,

BHUMAHMUE:

Mepekntoyatens 4 B SW3 ycTaHOBUTB B MO3MLMM KaK Ha PUCYHKe
BbILLE M NEepe3anycTUTb CUCTEMY, BbIKIOYas Ha 5 cekyHa nuTaHue.
Mocne kaxaoro curHana BbikntoyeHns TOEbLI oxnaxaalTcs B TeYeHne
30 cekyHA.
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4.3.3. REGULATION T-box - ELIS A-W/N WIRING DIAGRAMS

4.3.3. REGULACJA T-box - SCHEMATY PODLACZENIA ELIS A-W/N

4.3.3. REGELING T-box -
SCHEMA'S

ELIS A-W/N ELEKTRISCHE

4.3.3. YMNPABJIEHUE T-box — CXEMbI MOOKNIOYEHUA ELIS A-WIN
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© Power supply 230 V/50 Hz (OMY 3x1 mm?)

@ T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)

© Door contact DCe/DCm (door closed — contacts opened; door
opened — contacts closed) (OMY 2x0,5 mm?)

@ Valve with actuator SRSQ2d (OMY 3x0,75 mm?) or

SRQ3d (OMY 3x0,75 mm?)

A — Exchanger water supply
AB — Valve water supply
B — Return pipe water supply

NOTE: In last DRV in line, dipswitch SW2 has to be switched to the
right — T120.

(e

@

© zasilanie 230 V/50 Hz (OMY 3x1 mm?)

@ Inteligentny sterownik z wyswietlaczem dotykowym

(LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)

© czujnik drzwiowy DCe/DCm (drzwi zamkni%te — styki rozwarte;
drzwi otwarte — styki zwarte) (OMY 2x0,5 mm®)

O zawor z sitownikiem SRSQ2d (OMY 3x0,75 mm?) lub

SRQ3d (OMY 3x0,75 mm?)

A — doprowadzenie czynnika grzewczego na rure powrotng kurtyny
AB — doprowadzenie czynnika grzewczego do zaworu

B — doprowadzenie czynnika grzewczego do kurtyny

UWAGA: Dla ostatniego urzadzenia pracujgcego ze sterownikiem T-
box wymagane jest ustawienie przetgcznika SW2 w prawg pozycje T
120.

© Stroomvoorziening 230 V/50 Hz (3-aderig, 3x1 mm?)
® T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)
©Deurschakelaar DCe/DCm (deur gesloten - contact geopend, deur
open - contact gesloten) (2-aderig, 2x0,5 mm?)
O Klep met motor SRS(gZd (3-aderig, 3x0,75 mm?) of SRQ75d
(3 aderig, 3x0,75 mm®)

A - Watertoevoer warmtewisselaar

AB - Watertoevoer 3-wegklep
B - Watertoevoer retour naar installatie

OPMERKING: DIP-switch SW2 in de laatste DRV-module in de lijn
moet naar rechts worden ingesteld - T120.
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© nutanue 230 B/50 My (OMY 3x1mMm?)
@ KoMaHAOKOHTPOnNep C CEHCOPHbIM 3KPaHOM
(LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)
© nBepHon gatymk DCe/DCm (aBepb 3akpbiTa — KNEMMbI OTKPbITHIE;
OBepPb OTKPbITa — KNEMMbI 3aKpbITbl)
O knanaH ¢ cepeonpuBoaoM SRSQ3d (OMY 3x0,75 MM?) nnmn
SRQ (OMY 3x0,75 Mm?)

A - BbIXOf TennoHocutens B obpatHyto TpyOy HarpeBaTensi
AB - nogaya TennoHocuTens Ha knanaH
B - nogava TennoHocutens

BHUMAHMUE: ons nocnegHero annapaTa NOAKMHOYEHHOTO K
KoMaHaokoHTponnepy T-box unu cucteme BMS Heobxoammo
nepekntoYnTh nepekntovaTens SW2 Ha nosuvumto T120.



4.3.4. REGULATION T-box - ELIS A-E WIRING DIAGRAMS

4.3.4. REGULACJA T-box - SCHEMATY PODLACZENIA ELIS A-E

4.3.4. REGELING T-box - ELIS A-E ELEKTRISCHE SCHEMA'S

4.

3.4. YNPABJIEHUE T-box — CXEMbI NOAKITIOYEHUA ELIS A-E
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© Power supply 3x400 V/50 Hz
ELiS A-E-100 (min. 5x2,5 mm?) (Overcurrent B16)
ELiS A-E-150 (min. 5x4,0 mm?) (Overcurrent B20)
e  ELiS A-E-200 (min. 5x4,0 mm?) (Overcurrent B25)
@ T-box (LIYCY-P 2x2x0,5mm?)
© Door contact DCe/DCm (door closed — contacts opened; door
opened — contacts closed) (OMY 2x0,5 mm?)

ATTENTION:

Switch 4 on SW3 to the position “E” and then restart the system
switching it off for 5 seconds. Each time the device is switched off the
heaters are being cooled for next 30 seconds.

NOTE : In last DRV in line, dipswitch SW2 has to be switched to the
right — T120.

© zasilanie 3x400 V/50 Hz

ELiS A-E-100 (min. 5x2,5 mm?) (Zabezpieczenie B16)

ELiS A-E-150 (min. 5x4,0 mm?) (Zabezpieczenie B20)

ELiS A-E-200 (min. 5x4,0 mm?) (Zabezpieczenie B25)

@ Inteligentny sterownik z wyswietlaczem dotykowym

(LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)

© czujnik drzwiowy DCe/DCm (drzwi zamkniete — styki rozwarte;
drzwi otwarte — styki zwarte) (OMY 2x0,5 mm?)

UWAGA:

Przetgcznik 4 na SW3 ustawi¢ w pozycji jak na rysunku powyzej a
nastepnie zrestartowaé uktad wytgczajgc na 5 sekund zasilanie. Po
kazdorazowym sygnale wytgczenia urzadzenia nastepuje schtodzenie
grzatek przez 30 s.

UWAGA: Dla ostatniego urzadzenia pracujgcego ze sterownikiem T-
box wymagane jest ustawienie przetagcznika SW2 w prawg pozycje T
120.jest ustawienie przetgcznika SW2 w prawg pozycje T 120.

© Stroomvoorziening 3x400 V/50 Hz

ELiS A-E-100 (min. 5x2,5 mm?)

(overspanningsbeveiliging B16)

ELiS A-E-150 (min. 5x4,0 mm?)

(overspanningsbeveiliging B20)

ELiS A-E-200 (min. 5x4,0 mm?)

(overspanningsbeveiliging B25)

@ T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm?)

©Deurschakelaar DCe/DCm (deur gesloten - contact geopend, deur
open - contact gesloten) (2-aderig, 2x0,5 mm?)

LET OP:

Schakelaar 4 op SW3 in de stand 'E' en vervolgens het systeem
opnieuw in bedrijf stellen en gedurende 5 seconden uitschakelen.
Telkens wanneer het systeem wordt uitgeschakeld worden de
verwarmingselementen 30 seconden nagekoeld.

OPMERKING: DIP-switch SW2 in de laatste DRV-module in de lijn
moet naar rechts worden ingesteld - T120.

© nutanve 3x400 B/50 Ny

ELiS A-E-100 (MuH. 5x4 mm?) (MpepoxpanuTtens B16)
ELiS A-E-150 (MuH. 5x6 mm°) (MpeaoxpaHutens B20)
ELiS A-E-200 (MuH. 5x6 mm?) (MpepoxpanuTtens B25)

O T-box KOMaH,qOKOHTg)OﬂI'Iep C CEHCOPHbIM 3KpPaHOM

(LIYCY-P 2x2x0,5 mm©)

© nBepHon gatymnk DCe/DCm (ABepb 3akpbiTa — KNEMMbI OTKPbITHIE;
OBepPb OTKPbITa — KNEMMbI 3aKpbITbl)

™,

BHUMAHMUE:

Mepekntoyatens 4 B SW3 ycTaHOBWUTb B MO3ULMKW KaK Ha PUCYHKe
Bbllle M Mepe3anyCcTUTb CUCTEMY, BbIKNoYas Ha 5 cekyHa nuTaHue.
Mocne kaxagoro curHana BbikntoveHnss TAEbLI oxna)xaarTcs B TeYeHne
30 cekyHA.

BHUMAHMUE: onsa nocnegHero annapaTa NOAKMHOYEHHOMO K

KoMaHaokoHTponnepy T-box nnu cucteme BMS Heobxoammo
nepekno4nTb NepekntovaTens SW2 Ha nosuumto T120.
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4.3.5. CONTROL SYSTEM - MASTER-SLAVE COMMUNICATION

4.3.5. STEROWANIE — LACZENIE MASTER-SLAVE

4.3.5. REGELSYSTEEM - COMMUNICATIE TUSSEN MASTER EN
SLAVE

4.3.5. YNIPABJIEHUE - COEOUHEHUE MASTER-SLAVE
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Electrical air curtain chaining provides control from 1 to 5 devices
using one TS and DC.

Electrical air curtain chaining might be done by cable OMY 3x0,5mm?
using connectors CURTAIN IN; CURTAIN OUT

Connecting units among themselves ensure transfer of
controlling signals. Whatever each curtain need to be supplied
directly.

Switch 2 on SW3 set In position:

E — For MASTER curtain
E — For SLAVE curtain

In case to connect several devices to one T-box and independent (
local ) work of curtains with door switches use DRV IN ; DRV OUT
connectors.

Elektryczne tgcznie kurtyn zapewnia sterowanie do 5 urzadzen za
pomoca jednego sterownika TS oraz jednego czujnika drzwiowego
DCe lub DCm.

Elektryczne tgczenie kurtyn nalezy wykona¢ za pomocg przewodu
OMY 3x0,5mm?*wykorzystujgc ztacza CURTAIN IN; CURTAIN OUT.
taczenie zapewnia przekazanie sygnatow sterowniczych. Kazda
kurtyna powinna zosta¢ oddzielnie zasilona.

Przetacznik 2 na SW3 ustawi¢ w pozycji:

E — dla kurtyny pracujgcej jako MASTER (urzadzenie, do ktérego
podigczone sg sterowniki)

— dla kurtyn pracujacych jako SLAVE (urzadzenia, ktére odbierajg
sygnaty od kurtyny MASTER)

W celu podtaczenie kilku urzadzen do jednego sterownika T-box i
niezaleznej (lokalnej) pracy kurtyn wzgledem czujnikow drzwiowych
nalezy skorzystac ze zlgczy DRV IN; DRV OUT.

Bij het in serie schakelen van elektrische luchtgordijnen kunnen tot 5
apparaten met behulp één TS-thermostaat worden geregeld. Indien
gewenst i.c.m. één DC (deurcontact).

Gebruik voor het in serie schakelen van elektrische luchtgordijnen 3-
aderige bekabeling (3x0,5mm?) en sluit deze aan op de connectors
CURTAIN IN; CURTAIN OUT

Door de units door te verbinden wordt gegarandeerd dat het
regelsignaal wordt doorgegeven. De units dienen een eigen 230V
voeding per luchtgordijn te hebben.

Schakelaar 2 op SW3ingesteld in positie:

E - Voor MASTER-luchtgordijn
E - Voor SLAVE-luchtgordijn
Gebruik voor het aansluiten van meerdere units op een T-box regeling

of en onafhankelijke (lokale) GBS werking van luchtgordijnen met
deurschakelaars DRV IN-/ DRV OUT-connectors.
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CoeavHeHve 3aBec nos3sBonsieT ynpaenste ¢ 1 go 5 3aBecamu
OLHOBPEMEHHO C MOMOLLbI OAHOIO KOMaHOOKOHTposepa 1 ABEPHOro
naryuka.

CoeavHeHVe 3aBec crieyeT BbIMOMIHUTL C NMOMOLLb0 npoBogos OMY
3x0,5MM2 mcnonb3ya knemmbl CURTAIN IN; CURTAIN OUT.
CoeauHeHne obecne4ynMBaeT nepepadvyy curHanos ynpasrneHus. K
KaXkgon 3aBece Heo6XxoAUMO OTAENbHO NOAKMIOYUTL NUTaHUe
MepekntoyaTtens 2 B SW3 ycTaHOBUTbL B NO3ULIUK:

— anga 3aBecbl MASTER

— anga 3aBecbl SLAVE

Ons Toro, 4TOGbI MOAKMIOYUTL HECKONbKO annapaToB K OAHOMY
KOHTponmnepy T-box u nokanbHOW WX paboTbl MO OTHOLUEHWIO K
ABEpHbIM AaTyvKkoM, criegyeT npumeHuTb krnemmbl DRV IN; DRV
OUT.




4.3.6. CONTROL SYSTEM- DRV CHAINING

4.3.6. STEROWANIE — LACZENIE DRV

4.3.6. REGELSYSTEEM - DRV-MODULES IN SERIE

4.3.6. YNPABJIEHUE — COEAUHEHUE MASTER-SLAVE
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It is possible to connect up to 31 modules DRV and control them with one
T- box controlle

NOTE: In last DRV in line, dipswitch SW2 has to be switched to the right —
T120. The maximum length of the connecting cable 50 m
(LIYCY-P 2x2x0,5 mm?).

Za pomocg kontrolera T-box mozliwe jest podtgczenie i sterowanie do 31
modutéw DRV.

UWAGA: Dla ostatniego urzadzenia pracujgcego w sieci BMS lub ze
sterownikiem T-box wymagane jest ustawienie przetgcznika SW2 w prawg
pozycje T120. Maksymalna dlugo$¢ przewodu taczacego 50 m
(LIYCY-P 2x2x0,5 mm?).

Het is mogelijk om tot 31 DRV-modules met elkaar te verbinden en deze te
regelen met behulp van één T-box thermostaat.

OPMERKING: DIP-switch SW2 in de laatste DRV-module in de lijn moet
naar rechts worden ingesteld - T120. De maximale lengte van de
verbindingskabel is 50 m (LIYCY-P 2x2x0,5 mm?).

C nomoLLbto KoHTponnepa T-box MOXHO coeaunHWUTb U ynpaenaTb paboToi
31 DRV.

BHUMAHUE: ansa nocrnegHero  annaparta MOAKITIOYEHHOTO K
KomaHaokoHTponnepy T-bo